Beépítési utasítás ars típusú biztosítós szakaszolókgoz

(fázisonkénti nyitású változat)[image: image1.wmf]
11. Kábelek felső bekötése
       CSAK A SÍNrendszerre rögzítés előtt!!! 
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vegyük le a biztosítótakarókatm a fogantyút hagyjuk nyitott állapotban (Pic. 37) vegyük le a kábeltakarót (Pic. 38)
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fordítsuk el 90 fokkal a 6 műanyag rögzítőcsavart (Pic. 39)
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emeljük le a házat (Pic. 40)




fordítsuk el 180 fokkal (Pic. 41) és helyezzük vissza az aljzatra (Pic. 42) figyeljünk a műanyag csavarok pontos illeszkedésére (Pic. 43) zárjuk le a csavarokat 90 fokos elfordítással (Pic. 44)








a készülék készen áll a sínrendszerhez rögzítésre a kábelek fentről köthetők
Figyelem! 
· Csak szigetelt szerszámokkal dolgozzunk!.

· A berendezés fogantyúi nyitott vagy zárt állapotban is plombálhatók, csakúgy, mint a kábeltakaró és a biztosító takarő elemek.
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